
別紙２ 

仕  様  書 

 

 

１ 名 称   手動式水栓及び小便器のセンサー式への取替修繕 

 

２ 数量    ① 台付自動水栓         １７個 

        ② 小便器自動フラッシュバルブ  １０個 

 

３ 仕様 

① 自動水栓 

名   称 機   名 設置数 備考 

アクアオート 

Ａタイプ 

ＴＥＮＡ４０ＡＷ   １ 自動水栓１ 

別表１ 

アクアオート 

台付タイプ 

ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ １６ 台付自動水栓 

２～１３ 

別表１ 

 

① 小便器自動フラッシュバルブ 

名   称 機   名 設置数 見積 

小便器自動フラッ

シュバルブ 

ＴＥＡ６１ＡＤＳ   １０ 小便器自動フラッシ

ュバルブ１～３ 

別表２ 

 

４ 取替修繕の条件 

① 取替修繕にかかる一切のものを含める。 

② 取替修繕は担当者の立ち会いの下に行うこと。 

③ 取替え後の古い水栓については、受託業者が処分を行う。 

④ 同等品以上の場合は、事前に林業技術センターの担当者にカタログを提示し承認を得るこ

と。 

 

５ 改修場所 

  宮崎県林業技術センター内にある管理棟・研究館・研修館・研修寮・森の科学館の各トイレ

や手洗い場（別表１及び２に記載） 

 

６ 納入期限 

  令和３年３月２９日（月） 

 



 

７ 保証期間 

  メーカー及び取扱いの指定に基づく。ただし、物品を完全に使用できるよう責任を負うもの

とし、使用者における重大な過失による故障以外は全て受託業者がその責任を負うものとする。 

 

８ 試運転について 

  取付後、正常稼働することを確認するため、担当者立ち会いの下に試運転を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動水栓      

  名称 規格 棟名 場所 単位 数量 

1 自動水栓 ＴＥＮＡ４０ＡＷ 研修寮 食堂手洗場 個 2 

2 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 管理棟 男子トイレ 個 2 

3 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 管理棟 女子トイレ 個 1 

4 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研修館 男子トイレ 個 2 

5 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研修館 女子トイレ 個 1 

6 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研修館 身障者トイレ 個 1 

7 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 森の科学館 男子トイレ 個 1 

8 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 森の科学館 女子トイレ 個 1 

9 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 森の科学館 身障者トイレ 個 1 

10 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研究館 １階男子トイレ 個 2 

11 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研究館 １階女子トイレ 個 1 

12 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研究館 ２階男子トイレ 個 1 

13 台付自動水栓 ＴＥＬ２４ＤＰＲＡ 研究館 ２階女子トイレ 個 1 

  自在水栓取付料       箇所 17 

  既存水栓撤去料       箇所 17 

  水栓処分料       個 17 

  小計           

  諸経費           

  小計           

  消費税           

  合計           



 

別表２ 

 自動洗浄小便器      

  名称 規格 棟名 場所 単位 数量 

1 小便器自動フラッシュバルブ ＴＥＡ６１ＡＤＳ 森の科学館 男子トイレ 個 3 

２ 小便器自動フラッシュバルブ ＴＥＡ６１ＡＤＳ 管理棟 男子トイレ 個 3 

３ 小便器自動フラッシュバルブ ＴＥＡ６１ＡＤＳ 研修館 男子トイレ 個 4 

  フラッシュバルブ取付料       箇所 10 

  既存フラッシュバルブ撤去料       箇所 10 

  既存フラッシュバルブ処分料       個 10 

  小計           

  諸経費           

  小計           

  消費税           

  合計           

 


