
北

Boring No.2

TP+4.97m

Boring No.4

TP+5.03m

Boring No.3

TP+5.03m

Boring No.1

TP+4.97m

Boring No.5

TP+5.03m

Boring No.7

TP+5.03m

Boring No.6

TP+5.03m

配置図

△基礎梁天端レベル

B1FL-0.15(m)=T.P.+0.75(m)

▽杭先端レベル（m）

B1FL-22.45(m)=T.P.-21.55(m)

▽杭頭レベル（m）

B1FL-3.5(m)=T.P.-2.6(m)

▽支持層

B1FL-20.80(m)=T.P.-19.90(m)

E

E

F

F

A

A

B

B

D

D

C

C

G

G

▽B1FL　（T.P.+0.90）

P3

▽設計GL（T.P.+4.70）

▽1FL　 （T.P.+5.70）

図面番号

区分

図面内容

縮尺
建築構造図

宮崎県防災拠点庁舎建設

建築主体工事

図面番号訂正

区分

図面内容

縮尺

特記

山下設計・岩切設計・ごとう計画･設計

設計業務共同企業体

宮崎県防災拠点庁舎建設

建築主体工事

筬島 亮

塩手 博道

2031ボーリング柱状図（１）

Ｎ.Ｓ.

設計者

代　表 一級建築士
第199063号

設計者

担　当
一級建築士
第238543号

構造設計一級建築士
第6144号

記名 捺印 検　図製　図 納品検査資格／番号

検
　
　
　
図



▽杭先端レベル（m）

B1FL-36.82(m)=T.P.-35.92(m)

▽杭頭レベル（m）

B1FL-3.5(m)=T.P.-2.6(m)

▽支持層

B1FL-35.57(m)=T.P.-34.67(m)

△基礎梁天端レベル

B1FL-0.15(m)=T.P.+0.75(m)

▽杭先端レベル（m）

B1FL-33.28(m)=T.P.-32.38(m)

▽杭頭レベル（m）

B1FL-3.5(m)=T.P.-2.6(m)

▽支持層

B1FL-31.73(m)=T.P.-30.83(m)

▽B1FL　（T.P.+0.90）

△基礎梁天端レベル

B1FL-0.15(m)=T.P.+0.75(m)

▽B1FL　（T.P.+0.90）

P7 P18

▽設計GL（T.P.+4.70）

▽1FL　 （T.P.+5.70）

▽設計GL（T.P.+4.70）

▽1FL　 （T.P.+5.70）

図面番号

区分

図面内容

縮尺
建築構造図

宮崎県防災拠点庁舎建設

建築主体工事

図面番号訂正

区分

図面内容

縮尺

特記

山下設計・岩切設計・ごとう計画･設計

設計業務共同企業体

宮崎県防災拠点庁舎建設

建築主体工事

筬島 亮

塩手 博道
Ｎ.Ｓ.

設計者

代　表 一級建築士
第199063号

設計者

担　当
一級建築士
第238543号

構造設計一級建築士
第6144号

記名 捺印 検　図製　図 納品検査資格／番号

検
　
　
　
図

2032ボーリング柱状図（２）



▽杭先端レベル（m）

B1FL-37.83(m)=T.P.-36.93(m)

▽杭頭レベル（m）

B1FL-3.5(m)=T.P.-2.6(m)

▽支持層

B1FL-36.28(m)=T.P.-35.38(m)

▽杭頭レベル（m）

B1FL-3.5(m)=T.P.-2.6(m)

▽支持層

B1FL-37.20(m)=T.P.-36.30(m)

△杭先端レベル（m）

B1FL-37.85(m)=T.P.-36.95(m)

▽杭頭レベル（m）

B1FL-3.5(m)=T.P.-2.6(m)

▽支持層

B1FL-36.70(m)=T.P.-35.80(m)

△基礎梁天端レベル

B1FL-0.15(m)=T.P.+0.75(m)

▽B1FL　（T.P.+0.90）

△基礎梁天端レベル

B1FL-0.15(m)=T.P.+0.75(m)

▽B1FL　（T.P.+0.90）

△基礎梁天端レベル

B1FL-0.15(m)=T.P.+0.75(m)

▽B1FL　（T.P.+0.90）

△杭先端レベル（m）

B1FL-38.35(m)=T.P.-37.45(m)

P10 P17 P17a

▽設計GL（T.P.+4.70）

▽1FL　 （T.P.+5.70）

▽設計GL（T.P.+4.70）

▽1FL　 （T.P.+5.70）

▽設計GL（T.P.+4.70）

▽1FL　 （T.P.+5.70）

図面番号

区分

図面内容

縮尺
建築構造図

宮崎県防災拠点庁舎建設

建築主体工事

図面番号訂正

区分

図面内容

縮尺

特記

山下設計・岩切設計・ごとう計画･設計

設計業務共同企業体

宮崎県防災拠点庁舎建設

建築主体工事

筬島 亮

塩手 博道
Ｎ.Ｓ.

設計者

代　表 一級建築士
第199063号

設計者

担　当
一級建築士
第238543号

構造設計一級建築士
第6144号

記名 捺印 検　図製　図 納品検査資格／番号

検
　
　
　
図

2033ボーリング柱状図（３）






